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Oggetto: Analisi acqua potabile — Risultati analitici

| risultati delle analisi chimiche e batteriologiche svolte sui campioni di acqua
prelevati presso il vostro acquedotto in data 10 dicembre 2009 sono riepilogati nei rapporti
di prova allegati,

In particolare le analisi effettuate hanno evidenziato:

e ferro: concentrazioni superiori ai valori stabiliti dal d.lgs. 31/2001 e successive modifiche
(200 pg/1) nei campioni del pozzo 2 e del pozzo 3;

» fenobarbital e bromacile: seguiranno risultati analisi nei prossimi giorni;

o Facqua distribuita risulta comunque conforme rispetto ai valori stabiliti dal d.lgs.
31/2001 e successive modifiche per i parametri chimici ricercati.

Non & stato possibile effettuare il prelievo al punto pozzo 1.
A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo ['occasione per inviare distinti

saluti.
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