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Oggetto: Analisi acqua potabile

I risultati delle analisi chimiche e batteriologiche svolte sui campioni di acqua
prelevati presso il vostro acquedotto in data 24 febbraio 2010 sono riepilogati nei rapporti

di prova allegati .

In particolare le analisi effettuate hanno evidenziato che:

l'acqua distribuita risuita conforme rispetto al valori stabiliti dal d.lgs. 31/2001 e
successive modifiche per i parametri chimici e batteriologici ricercati,

ferro: riscontrate concentrazioni superiori al valore di parametro stabilito dal d.lgs.
31/2001 e successive modifiche (200 pg/1) nei campioni relativi al pozzo n°2.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo I'occasione per inviare distinti

saluti.

Responsabile Laboratorio Analisi

Paola Roncogpni AN
%@Vc@y\u

All:/ 8 bollettini n. 45983, 45984, 45985, 45986, 45987, 45988,45989, 45990

p. iva 01978800732
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ACSM - AGAM S.p.A
Laboratorio Analisi
Via al Piano, 41
COMO

RAPPORTO DI PROVA

1

|

|

|
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45983 in- ot

—

N* registrazione { /f A 4 &9

Localizzazione; Grandate Qa1

Campione prelevato il- 24/02/2010

Presso: Grandate pozzo n°2

Risultato Unita di Misura Valore di Metodo
Parametro
Parametri chimici
temperatura 126 e I185.BBA.043
conducibilita elettrica a 20°C 659 pS/em 2500
concentrazione ionf idrogeno 7,61 unita pH 9,5 I188.BCA.023
torbidita 7,30 NTU ISS.BLA.030
ammoniaca 0* pg/t NH3 500 APAT IRSA
CNR 3030

hitriti 0* ug/ NO2 500 1$5.CAB.037
ferro 369 g/l Fe 200 158.DAA.024

tricloroatilene 2,8 pefl |SS.CAA.036

tetracloroetilene 47 Mg/l 1S5.CAA.036
tricloroetilene e tetracloroetilene 8 g/l 10 158.CAA.036
fenobarbital 0,00* Mg 0,1 1$8.CAC.016
bromacile 0,00 * JILH 0,1 IS8.CAC.015
antiparassitari totali 0,00 * Maf 0,5 ISS.CAC (115
acenapthylene 0,00 Wa/l MI
fluorene 0,00 pgfl M
phenanthrene 0,00 pg/l M
anthracene 0,00 pofi MI
pyrene 0,00 ugi!t M
chrysene 0,00 pgll Ml
benzo(a)anthracene 0,00 Hall M
dibenzo(a,h)anthracene 0,00 ug/l MI
benzo(a)pyrene 0, DUD pgh 0,01 1S5 CAB.039
benzo(k)fluoranthene 0,00 pa!t MI
benzo(b)fluoranthene 0,00 ug/! Mi
indeno(1,2,3cd)pyrene 0,00 pg/ Mi
benzo(ghi)perylene 0,00 yofl Ml
idrocarburi policiclici aromatici 0,00 pgll 0.1 155.CAB.039
Parametri microbiologici
batteri coliformi a 37°C 0 MPN/100 ml 0 1SS A 00BA
Escherichia colf 0 MPN/100 ml 0 188 A OD1A
Enterococchi 0 MPN/100 ml 0 ISS A 002A
conta batterica su agar a 36°C 0 UFCH ml

* inferiore al limite di rilevabilith del metodo

Valore di parameétro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs.31/2001

8i dichiara che i risullali si riferiscono esclusivamente al campionc di cui ai riferimenti so

essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laborato ;&‘ RON
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ACSM -~ AGAM S.p.A.
Laboratorio Analisi

Via al Piano, 41 ,
COMO . |
| {
RAPPORTO DI PROVA 1
0 MDD 9 A0 “
N° registrazione 45984 7 ol B ‘
Localizzazione: Grandate ; /{ /{ u K,
Campione prelevato il 24/02/2010 I U 4
Presso; Grandate pozzo n°3 L
Risultato Unita di Misura Valore di Metodo
Parametro
Paramatri chimici
temperatura 12,8 'C 1S5.BBA.043
conducibilita elettrica a 20°C 689 HS/em 2500
concentrazione ioni ldrogeno 7,40 unita pH 9,5 ISS.BCA.023
torbidita 7,05 NTU I1SS.BLA.030
armmoniaca a* Mg/l NH3 500 APAT IRSA
CNR 3030
nitriti 0* pg/l NO2 500 ISS.CAB.037
ferro 100 uall Fe 200 155.DAA.024
tricloroetilene 1,9 ug/l 1$5.CAA.036
tetracloroetilene 1,9 g/l 188.CAA.036
tricloroetilene e tetracloroetilene 4 g/ 10 1S8.CAA.036
fenobarbital 0,00* g/ 0,1 ISS.CAC.015
bromacile 0,00* Ko/l 0,1 188.CAC.015
antiparassitari totali 0,00 * ug/l 0,5 IS8.CAC 015
acenapthylene 0,00 ugfl Mi
fluorene 0,00 Hyll M
phenanthrene 0,00 Mg/l Ml
anthracene 0,00 il Mi
pyrene 0,00 g/ Mi
chrysene 0,00 Ka/l Mi
benzo(a)anthracene 0,00 Mg/l MI
dibenzo(a, h)anthracene ' 0,00 Ha/l MI
benzo(a)pyrene 0,000 pafl 0,01 155.CAB 039
benzo(k)fluoranthene 0,00 pg/l Mi
benzo(b)fluoranthene 0,00 pg/l M
indena(1,2,3cd)pyrene 0,00 ug/l MI
benzo(ghi)perylene 0,00 pg/l MI
idracarburi policiclici aromatici 0,00 pa/l 0,1 158,CAB.039
Parametr migrobiclogici
batteri coliformi a 37°C 0 MPN/100 mi 0 1SS A 00BA
Escherichia coli 0 MPN/100 mi 0 1SS A 001A
Enterococchi 0 MPN/100 m| 0 1SS A 002A
conta batterica su agar a 36°C 0 UFC/1 mi

* inferiore al limite di rilevabilita del metodo

Valore di parametro! concentrazione massima ammissibile ai sensi del D, Lgs.31/2001

5i dichiara che i risultati si riferiscono eselusivamente al campione di cui ai riferimenti o
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Divezione del Laboratei

nonpud o
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N° registrazione
Localizzazione:
Campione prelevato il:

Presso;

Risultato
Parametri chimici
temperatura 17,9
conducibilita elettrica a 20°C 669
cloro residuo libero 0,00
cloro residuo totale 0,00
concentrazione joni idrogeno 7,67
torbidita 0,40
alcalinita 288
durezza totale 38
sodio 255
potassio 5,72
magnesio 244
calcio 108,0
cloruri 425
bromuri g*
solfati 76
fluoruri 0,030
cloriti o*
cloratj 0~
nitriti 0
nitrati 0,0*
fosfati 0,0*
farro <5
cadmio =0.1
piembo 2
clerofgrmio 1,1
diclorghromometano 0,5
clorodibromometano Ul ‘|
bromoformio 0,0
trialornetani totali 1,7
tricloroatilene D,U
tetracloroelilene 0.0
tricloroetilene e tetracloroetilene 0
triclorofluorometano 0,0
metilcloroformio 0,00

Acsm-Agam Laboratorio Analisi CO

ACSM - AGAM S.p.A.
Laboratorio Analisi
Via al Piano, 41

COMO

RAPPORTO D| PROVA

45985

Grandate
241022010

Grandate serbatoio centrale

* inferiore al limite di rilcvabilita del metodo
Valore di paramerro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del 1. 1.g5.31/2001

Unita di Misura

°C
pS/cm
mg/l Cl
mg/l Cl
unita pH
NTU
mg/l CaCO3
i o
mg/l Na
mg/l K
mg/l Mg
mg/l Ca
mg/ CI
Hg/t Br
mg/l S04
mg/l F
pofl ClIO2
pg/l ClIO3
pg/l NO2
mg/l NO3
ug/l PO4
ug/l Fe
pg/l Gd
Ha/l Pb

g/l
Ha/l
ug/l
pg/i
ug/l
Mg/l
Mg/l
Ko/l
palt
Mg/l

Ne. 2301 P,

g [’":E :I'\IR :.)ﬂ""ﬁ
AAL i
A
Valore di Metodo
Parametra

155, BBA.043

2500
|$5.BHD.033
155.BHD.033
8.5 1S5.BCA.023
155 BLA.030
1SS.BEC.031
200 188.CB6B.038
1$5.CRB.038
1$5.CBB.038
1S5.CBB.038
250 185.CAB.037
1S5.CAB.037
250 1S5.CAB.037
T 155 .CAB.037

700
I55.CAB.037
500 16%.CAB.037
50 1S5.CAB.037
155.CAB.037
200 1$5.DAA.024
b 168.DAA.007
25 188.DAA012
ISS.CAA.036
188.CAA.036
1S8.CAA.036
I1S8.CAA.036
30 158.CAA.036
1§8.CAA 036
IS5.CAA.036
10 IE5.CAA 036
IS8.CAA.036
I1S8.CAA.036

i

Sidichiara che i risulati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai eiferimenti sopracitati Il presente Rapporto di Prova non pud

egsere riprodolto parzialmenle senza esplicita antorizzazione della Direzione del Laboratorio.
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N° registrazione
Localizzazione;
Campione prelevato il:

Presso:

tetracloruro di carbonio
fenobarbital

bromacile
antiparassitari totali
acenapthylene

fluorene

phenanthrene
anthracene

pyrene

chrysene
benzo(a)anthracene
dibenzo(a, h)anthracene
benzo(a)pyrene
benzo(k)fluoranthene
benzo(h)fluoranthene
indeno(1,2,3cd)pyrene
benzo(ghi)perylene
idrocarburi policiclici aromatici

Parametri microbiologici
batteri coliformi a 37°C
Escherichia coli

Enterococchi

conta batterica su agar a 36°C

Acsm-Agam Laboratorio Analisi CO

ACSM - AGAM S.p.A.
Laboratorio Analisi
Via al Piano, 41

COMO
RAPPORTO DI PROVA
45985
Grandate
2410272010

Grandate serbatoio centrale

0.0 Mg/l
0,00* Hg/l
0,00 * pg/l
0,00* pa/l

0,00 Ha/l
0,00 paght
0,00 pg/l
0,00 pg/l
0,00 ug/l
0,00 Mgl
0,00 Hgl!
0,00 Mg/l
0,000 ug/l
0,00 gl
0,00 Hgh
0,00 Vsl
0,00 Mg
0,00 ug/l

0 MPN/100 ml

0 MPN/100 ml

0 MPN/100 ml

0

UFG/H ml

* inferiore al limite di rilevabilith del metodo

Valore di parametyo- concentrazione massima ammissibile ai sensi del 19, 1,88.31/2001

0,1

09

0.01

Qoo

Nr.2301 P 5

188,CAA.036
188.CAC.015
I155.CAC.015
I58.CAC.015

MI

Mi

MI

Ml

Mi

MI

Mi

M
1S5.CAB.039

Mi

MI

Ml

Mi
1SS CAB.039

1SS A 006A
155 A 001A
IS5 A 002A

Si dichiara che i risultai si rifcriscono esclusivamente al campionc di cut ai riferimenti sopracitatl. 1| presente Rapporto di Prova non pud

essere riprodotto parzialmenre senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio,
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6. Mar, 2010 15:33

N° registrazione
Localizzazione;
Campione prelevato i

Presso:

Parametri chimici
temperatura
conducibilitd elettrica a 20°C
cloro residuo libero
cloro residuo totale
concentrazione ioni idrogeno
torbidita
ferro
claroformio
diglorobromometano
cloradibromometano
bromofermio
trialometani totali
tricloroetilens
tetracloroetilane

tricloroetilene e tetracloroetilene
triclorofluorometano
metilcloroformio

tetracloruro di carbonio
antiparassitari totali
acenapthylene

fluorene

phenanthrene

anthracene

pyrene

chrysene
benzo(a)anthracene
dibenzo(a,h)anthracene
benzo(a)pyrene
benzo(k)fluoranthene
henzo(b)fluoranthene
indeno(1,2,3cd)pyrene
benzo(ghi)perylene
idrocarburi policiclici aromatici

Acsm-Agam Laboratorio Analisi CO

ACSM — AGAM S.p.A
Laboratorio Analisi
Via al Piano, 41
COMO

RAPPORTO DI PROVA

45986

Grandate
2410212010
Grandate serbatoio pensile

Risultato  Unita di Misura
12,1 “c
G674 uSfem
0,00 mg/l Cl
0,00 mg/l Gl
7,92 unitd pH
0,10 NTU

<f Mg/l Fe

0.9 Ha/l
0,5 Hell
0,1 pall
0,0 Ha/l
145 gt
0,0 pgfl
0,0 g/l
0 pg/l
0,0 pafl
0,00 pglt
0,0 ug/l
0.00* pg/l
0,00 pefl
0,00 g/l
0,00 ugfl
0,00 el
0,00 pof
0,00 Mg/
0,00 ua/l
0,00 gl
0,000 pgfl
0,00 ugfl
0,00 pall
0,00 pg/l
0,00 pgfl
0,00 pg/l

* inferiore al limite di rilevabilita del metodo
Valore di parametro- concenbrazione massime ammissibile ai sensi del D. Lgs,31/2001

8i dichi_ara che  risullati si riferiscono esclusivamente al campione di ¢ui ai riferimenti sopracitati 1 presente Rapporto di Prova non pud
essere riprodotto parzialmente senza csplicita aurorizzazione della Direzlone del Laboratorio.

Valore di
Parameftro

2500

9.5

200

30

10

05

0,01

0,1

Nr. 2301 P

A4(.3

Metado

ISS.BBA.043

155.BHD.033
155.BHD.033
1$8.BCA.023
IS$S.BLA.030
158.DAA.024
18S.CAA.036
I55.CAA.036
158.CAA.036
188.CAA.036
188.CAA.036
IS8.CAA036
I58.CAA.036
[8S.CAA.036
188.CAA.036
IS5.CAA.036
IS5.CAA.036
[85.CAC.015

Mi

Mi

MI

Ml

MI

Ml

Ml

M
IS5.CAB.039

M|

Mi

Mi

Mi
I55.CAB.039
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8 Mar. 2010 15:34 Acsm-Agam Laboratorio Analisi CO Nr. 2301 P 7

ACSM — AGAM S.p.A
Laboratorio Analisi

Via al Piano, 41
COMO
RAPPORTO DI PROVA ~ 0
N* registrazione 45986 b AL 2
i

Localizzazione' Grandate L u £

Campione prelevato il: 2410212010

Presso: Grandate serbatoio pensile
Parametri microbiologici
batteri coliformi a 37°C 0 MPN/100 ml 0 IS8 A DDBA
Escherichia coli 0 MPN/100 mi 0 ISS A 001A
Enterococchi 0 MPN/100 mi 0 IS8 A 002A
conta balterica su agar a 36°C 0 UFC/HM ml

* inferiore al limite di rilevabilita del merodo
Valore di paramelro: concentrazione massima amnissibile ai sensi del 2. 1.8.31/200]

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamenle al campione di cui ai viferimenti sopracitali. Il presente Rapporto di Prova non pud
essere riprodotto parzialimente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio.
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N* registrazione
Localizzazione:
Campione prelevato il:
Presso:

Parametri chimici
temperatura

conducibilita elettrica a 20°C
cloro residuo libero

cloro residuo totale
concentrazione ioni idrogeno
torbidita

Parametrl microbiologici

batteri coliformi a 37°C
Escherichia coli

Enterococchi

conta hatterica su agar a 36°C

* inferiore al limite di rilevabili

Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi dal D. Lgs.31/2001

Acsm-Agam Laboratorio Analisi CO

ACSM - AGAM S.p A
Laboratorio Analisi
Via al Piano, 41
COMO

RAPPORTO DI PROVA

45987
Grandate
24/02/2010

Grandate centro sportivo

Risultato

12,0
674
0,00
0,00
7,63
0,31

oo

ta del mewdo

Unita di Misura

°C
pSiem
mg/l Cl
mgil Gl
unita pH
NTU

MPN/100 ml

MPN/100 ml

MPN/100 mi
UFC/ ml

(e g

Valore di
Parametro

2500

9,5

Nr. 2301

243
3

Metodo

ISS.BBA.043

155.BHD.033
I156.BHD.033
[55.BCA.023
155.BLA.030

185 A QDBA
188 A QD1A
1S5 A 002A

P.

8

31 dichiara che i risultati si riferiscono vsclusivamente al campione di cui i riferimenti sopracitati 11 presente Rapporto di Prova non pud

cssere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio.
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N® registrazione
Localizzazione:
Campione prelevato il’
Prasso:

Parametri chimici
temperatura

conducibilita elettrica a 20°C
cloro residuo libero

cloro residuo tolale
concentrazione ioni idrogenio
torbidita

Paramefrl micrabiologici
batteri coliformi a 37°C
Escherichia coli

Enterococchi

conta batterica su agar a 36°C

Acsm-Agam Laboratorio Analisi CO

ACSM - AGAM S.p.A.
Laboratorio Analisi
Via al Piano, 41
COMO

RAPPORTQ DI PROVA

45988
Grandate
24/02/2010

Grandate farmacia Vallogini

Risultato

13,0
683
0,00
0,00
7,69
0,28

==X}

* Inferiore al limile di rilevabilita del metodo
Valore di parametro: concentrazione massima ammissihile 97 sensi del D. Lgs.31/2001

Unita di Misura

"3
uS/em
mg/l CI
mg/l CI

unita pH
NTU

MPN/100 ml

MPN/100 ml

MPN/100 ml
UFC/1 ml

Valore di
Parametro

2500

9.6

(= o i o

Metodo

153.BBA.043

1$5.BHD.033
I$5.BHD.033
185.BCA023
ISS.BLA.030

IS5 A 00BA
1S5 A 001A
55 A 002A

“ -S:

Nr. 2301 P9
=g
=14 3

8i dichiera che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai riferiment! sopracitati. Il presente Rapporto di Prova non pud

essere riprodotie pargialmente senza esplicita aulorizeazione della Direzione del Laboratorio.
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