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Oggetto: Analisi acqua potabile

I risultati delle analisi chimiche e batteriologiche svolte sui campioni di acqua
prelevati presso il vostro acquedotto in data 24 febbraio 2010 sono riepilogati nei rapporti

di prova allegati .

In particolare le analisi effettuate hanno evidenziato che:

l'acqua distribuita risuita conforme rispetto al valori stabiliti dal d.lgs. 31/2001 e
successive modifiche per i parametri chimici e batteriologici ricercati,

ferro: riscontrate concentrazioni superiori al valore di parametro stabilito dal d.lgs.
31/2001 e successive modifiche (200 pg/1) nei campioni relativi al pozzo n°2.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo I'occasione per inviare distinti

saluti.
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Localizzazione; Grandate Qa1

Campione prelevato il- 24/02/2010

Presso: Grandate pozzo n°2

Risultato Unita di Misura Valore di Metodo
Parametro
Parametri chimici
temperatura 126 e I185.BBA.043
conducibilita elettrica a 20°C 659 pS/em 2500
concentrazione ionf idrogeno 7,61 unita pH 9,5 I188.BCA.023
torbidita 7,30 NTU ISS.BLA.030
ammoniaca 0* pg/t NH3 500 APAT IRSA
CNR 3030

hitriti 0* ug/ NO2 500 1$5.CAB.037
ferro 369 g/l Fe 200 158.DAA.024

tricloroatilene 2,8 pefl |SS.CAA.036

tetracloroetilene 47 Mg/l 1S5.CAA.036
tricloroetilene e tetracloroetilene 8 g/l 10 158.CAA.036
fenobarbital 0,00* Mg 0,1 1$8.CAC.016
bromacile 0,00 * JILH 0,1 IS8.CAC.015
antiparassitari totali 0,00 * Maf 0,5 ISS.CAC (115
acenapthylene 0,00 Wa/l MI
fluorene 0,00 pgfl M
phenanthrene 0,00 pg/l M
anthracene 0,00 pofi MI
pyrene 0,00 ugi!t M
chrysene 0,00 pgll Ml
benzo(a)anthracene 0,00 Hall M
dibenzo(a,h)anthracene 0,00 ug/l MI
benzo(a)pyrene 0, DUD pgh 0,01 1S5 CAB.039
benzo(k)fluoranthene 0,00 pa!t MI
benzo(b)fluoranthene 0,00 ug/! Mi
indeno(1,2,3cd)pyrene 0,00 pg/ Mi
benzo(ghi)perylene 0,00 yofl Ml
idrocarburi policiclici aromatici 0,00 pgll 0.1 155.CAB.039
Parametri microbiologici
batteri coliformi a 37°C 0 MPN/100 ml 0 1SS A 00BA
Escherichia colf 0 MPN/100 ml 0 188 A OD1A
Enterococchi 0 MPN/100 ml 0 ISS A 002A
conta batterica su agar a 36°C 0 UFCH ml

* inferiore al limite di rilevabilith del metodo

Valore di parameétro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs.31/2001

8i dichiara che i risullali si riferiscono esclusivamente al campionc di cui ai riferimenti so

essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laborato ;&‘ RON
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