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acstn I o g a m 

reti gas • acqua M 

,^U4E Dì GRANDATE 

12 NOV 20ta 

Cat. VA-.Daga» . - . £ u - Fase, ••-••«•r'. 

fax 031 564086 

Spett.le 
Comune di Grandate 
Via Como, 12 
22070 Grandate (CO) 

Como, 10 novembre 2010 
Anticipata via fax Prot. DRE/sf 

Oggetto: Analisi acqua potabile 

I risultati delle analisi chimiche e batteriologiche svolte sui campioni di acqua 
prelevati presso il vostro acquedotto in data 25 ottobre 2010 sono riepilogati nei rapporti di 
prova allegati. 

In particolare le analisi effettuate hanno evidenziato che; 

• l'acqua distribuita risulta conforme rispetto ai valori stabiliti dal d.lgs. 31/2001 e 
successive modifiche per i parametri chimici ricercati, 

• al punto di prelievo Grandate fiorista l'acqua distribuita risulta non potabile rispetto ai 
valori stabiliti dal d.lgs. 31/2001 e successive modifiche per la presenza di Enterococchi. 

• tricloroetilene e tetrctcloroetilene: ; riscontrate concentrazioni superiori al valore di 
parametro stabilito dal d.lgs. 31/2001 e successive modifiche (10 ug/l) nel campione 
relativo al pozzo 1. 

Seguiranno rapporti di prova originali e firmati con posta prioritaria appena possibile. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per inviare distinti 
saluti. 

Responsabile Laboratorio Analisi 
Paola Roncoroni 

Ali:/ 7 rapporti di prova da 47869 a 47876 

£ÈCStYÈ - G £ 3 S f L sede legale tei (+39) 039 23851 sede amministrativa tei (+39) 031 529111 Cap.Soc.€.100.000,00 i.v 
- • Vìa Canova, 3 fax (+39) 039 380356 Via Stazzi, 2 fax (+39) 031 523267 Iscrizione REA 1872100 
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Analisi di 

ND registrazione 

Richiedente 
Prelevato da 
Data di prelievo 
accettazione e inizio prova 

Localizzazione 
Punto di Prelievo 
Indirizzo dei diente 

Laboratorio analisi 
ACSM - AGAM reti gas-acqua srl 

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 
Sede di Como 

Via al Piano, 41 -22100 Como 
Tel. 031 2454137 
Fax 031- 594388 

e-mail: Iaboratorio.como@reti.ac3m-agam.it 

c.f./p.iva 02871370967 

R A P P O R T O DI P R O V A 

rete 

47869 

Analisi Conto terzi 
Laboratorio A.A.R.G.A srl 

Data emissione 

25/10/2010 

Grandate 

Grondate farmacia Vallogini 
via Como, 12 

Data fine prova 

10/11/2010 

03/11/2010 

Risultato 
Parametri chimici 
temperatura 14,2 
conducibilità elettrica a 20°C 630 
cloro residuo libero 0,00 
cloro residuo totale 0,00 
concentrazione ioni idrogeno 7,65 
torbidità 0,60 

Parametri microbiologici 
batteri coliformi a 37aC 0 
Escherichia coli 0 
Enterococchi 0 
conta batterica su agar a 36"C >300 

iità di Misura Valore di Parametro Metodo 

°C ISS.BBA.043 
uS/cm 2500 ISS.BDA.022 
mg/1 CI ISS.BHD.033 
mg/1 CI ISS.BHD.033 

unità pH 6,5 + 9,5 ISS.BCA.023 
NTU ISS.BLA.030 

MPN/100ml 0 ISSA006A 
MPN/100ml 0 ISSA001A 
UFC/100ml 0 ISSA002A 

UFC/1 mi ISS A 004A 

Paola Roncoroni 
Responsabile Laboratorio analisi 

* inferiore al limite di rilcvabilità del metodo 
Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs.31/2001 

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di Cui ai riferimenti sopracitati. Il presente Rapporto di Prova non può 
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio. 
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Laboratorio analisi 
ACSM - AGAM reti gas-acqua srl 

Società certificata UNI EN ISO 9001:2006 
Sade di Como 

Via al Piano, 41 - 22100 Como 
Tel. 031 2454137 
Fax 031- 594388 

e-mail; laboratorio.como@rali.acsm-aQam,it 

Ci/ p.lva 02871370967 

R A P P O R T O DI P R O V A 

N* registrazione 

Richiedente 
Prelevato da 
Data di prelievo 
accettazione e inizio prova 

Localizzazione 
Punto di Prelievo 
Indirizzo del diente 

Analisi di: rete 

: 47870 

1 2 NDV 2010 

Prot 

Cai.1 

S E S i . 
i Q M N 

Analisi Conto terzi 
Laboratorio A.A.R.G.A srl 
25/10/2010 

Grandate 

Grandate fiorista rotonda 
via Como, 12 

Data emissione 

Data fine prova 

10/11/2010 

10/11/2010 

Risultato Unità di Misura Valore di Parametro Metodo 
Parametri chimici 
temperatura 12,0 
conducibilità elettrica a 20°C 646 
cloro residuo libero 0,03 
cloro residuo totale 0,06 
concentrazione ioni idrogeno 7,97 
torbidità 0,36 

Parametri microbiologici 
batteri coliformi a 37aC 0 
Escherichia coli 0 
Enterococchi 5 
conta batterica su agar a 36°C >300 

°C ISS.BBA.043 
uS/cm 2500 ISS.BDA.022 
mg/l CI ISS.BHD.033 
mg/l CI ISS.BHD.033 

unità pH 6,5^9,5 ISS.BCA.023 
NTU ISS.BLA030 

MPN/100ml 0 ISSA006A 
MPN/100ml 0 ISSA 001A 
UFC/100ml 0 ISSA002A 

UFC/1 mi ISS A 004A 

Paola Roncoroni 
Responsabile Laboratorio analisi 

* inferiore al limite di rilcvabilità del metodo 
Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs.31/2001 

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai riferimenti sopracitati. Il presente Rapporto di Prova non può 
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio. 

Pagina 1 di 1 

AVVERTENZA: 
La conformità dell'acqua in rete è garantita, come accertato dai risultati di analisi. 
La presenza di batteri nel campione prelevato dalla presente localizzazione non rappresenta 
motivo di preoccupazione, in quanto proveniente da rubinetto di comprovato limitato consumo. 
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Laboratorio analisi 
ACSM - AGAM reti gas-acqua srl 

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 
Sede di Como 

via al Piano, 41 -22100 Como 
Tel. 031 2454137 
Fax 031- 594388 

e-mail: laboralorio.comoareti.acsm-aqam.it 

c.fVp.iva 02871370967 

RAPPORTO DI PROVA 

COMUNE Di GRANDAt 

1 2 MOV 2010 

N 4 registrazione 

Richiedente 

Prelevato da 
Data di prelievo 
accettazione e inizio prova 

Localizzazione 

Punto di Prelievo 

Indirizzo del cliente 

Analisi di: rete 

: 47871 

I Prot. N°. 5 2 3 5 . 
|catlA~qasM~&-~ 

Data emissione 10/11/2010 

Analisi Conto terzi 
Laboratorio AAR.G.A srl 
25/10/2010 

Grandate 

municìpio di Grandate 

via Como, 12 

Data fine prova 03/11/2010 

Risultato 
Parametri chimici 
temperatura 17,0 
conducibilità elettrica a 20°C 655 
cloro residuo libero 0,21 
cloro residuo totale 0,24 
concentrazione ioni idrogeno 8,00 
torbidità 0,20 

Parametri microbiologici 
batteri coliformi a 37°C 0 
Escherichia coli 0 
Enterococchi 0 
conta batterica su agar a 36°C 50 

Unità di Misura Valore di Parametro Metodo 

°C ISS.BBA.043 
pS/cm 2500 ISS.BDA.022 
mg/l CI ISS.BHD.033 
mg/l CI ISS.BHD.033 

unità pH 6.5 + 9,5 ISS.BCA.023 
NTU ISS.BLA.030 

MPN/100ml 0 ISSA006A 
MPN/100ml 0 ISSA 001A 
UFC/100ml 0 ISSA002A 

UFC/1 mi ISS A 004A 

Paola Roncoroni 

Responsabile Laboratorio analisi 

* inferiore al limite di rilevabilità del metodo 
Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs.31/2001 

Si dichiara che j risultati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai riferimenti sopracitati. Il presente Rapporto di Prova non può 
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio. 

Pagina 1 di 1 
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Laboratorio analisi 
ACSM - AGAM reti gas-acqua srl 

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 
Sede di Como 

Via al Piano, 41 -22100 Como 
Tal. 031 2454137 
Fax 031- 594388 

e-mail: !aboratorlo,como(&reti,acsm-aqam.ìt 

c.fVp.iva 02871370967 

RAPPORTO DI PROVA 

1 2 NOV 2010 

p r o t ^ 3 2 5 & J . . - ^ ! 
Cai. Classe - C * — F W 

N° registrazione 

Richiedente 

Prelevato da 
Data di prelievo 
accettazione e inizio prova 

Localizzazione 

Punto di Prelievo 

Indirizzo del diente 

Analisi di: pozzi 

: 47872 

Analisi Conto terzi 

Laboratorio A.A.R.G.A srl 
25/10/2010 

Grandate 
Grandate pozzo n°1 
via Como, 12 

Data emissione 

Data fine prova 

10/11/2010 

22/10/2010 

Risultato 
Parametri chimici 
temperatura 12,0 
conducibilità elettrica a 20°C 715 
concentrazione ioni idrogeno 7,98 
torbidità 0,28 
ammoniaca 0 * 

nitriti 0 * 
ferro 184 

tricioroetllene 9(2 
tetracioroetilene 9 5 

tricloroetilene e tetracioroetilene 19 
fenobarbital 0,00 * 
bromacile 0,00 * 
antiparassitari totali 0,00 * 

Parametri microbiologici 
batteri coliformi a 37°C 0 
Escherìchia coli 0 
Enterococchi 0 

Unità di Misura Valore di Parametro Metodo 

°C ISS.BBA.043 
uS/cm 2500 ISS.BDA.022 

unità pH 6,5 + 9,5 ISS.BCA.023 
NTU ISS.BLA.030 

ug/l NH3 500 APATIRSA CNR 
3030 

ug/l N02 500 ISS.CAB.037 
ug/IFe 200 ISS.DAA.024 

ug/l ISS.CAA.036 
ug/l ISS.CAA.036 
ug/l 10 ISS.CAA.036 
ug/l 0,1 ISS.CAC.015 
Mg/I 0,1 ISS.CAC.015 
ug/l 0,5 ISS.CAC.015 

MPN/100ml 0 ISSA006A 
MPN/I00ml 0 ISSA001A 
UFC/100ml 0 ISSA002A 

Paola Roncoroni 
Responsabile Laboratorio analisi 

* inferiore al limite di rilevabilità del metodo 
Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del O. Lgs.31/2001 

Si dichiara die i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai riferimenti sopracitati. Il presente Rapporto di Prova non può 
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio. 

Pagina 1 di I 
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Laboratorio analisi 
ACSM * AGAM reti gas-acqua srl 

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 
Sede di Como 

Via al Piano, 41 -22100 Como 
Tel. 031 2454137 
Fax 031- 594388 

e-mail: laboratorlo.comô reti.acsm âqam.it 

c.f./p.iva 02871370967 

RAPPORTO DI PROVA 

COMUNE DI GRANDATE 

\Z Wi 2010 

GaL-Ld... desse Fase 

N' registrazione 

Richiedente 
Prelevato da 
Data di prelievo 
accettazione e inizio prova 

Localizzazione 
Punto di Prelievo 
Indirizzo del cliente 

Analisi di: pozzi 

: 47873 Data emissione 10/11/2010 

Analisi Conto terzi 
Laboratorio AAR.G.A srl 
25/10/2010 

Grandate 
Grandate pozzo n°2 
via Como, 12 

Data fine prova : 22/10/2010 

Risultato 
Parametri chimici 
temperatura 12,0 
conducibilità elettrica a 20°C 619 
concentrazione ioni idrogeno 7,38 
torbidità 0,39 
ammoniaca 0 * 

nitriti 0 * 
ferro 197 

tricloroetilena 32 
tetracloroetilene 5,1 

tricloroetilene e tetracloroetilene 8 
fenobarbital 0,00 * 
bromacile 0,00 * 
antiparassitari totali 0,00 * 

Parametri microbiologici 
batteri conformi a 37°C 0 
Escherichia coli 0 
Enterococchi 0 

Unita di Misura Valore di Parametro Metodo 

°C ISS.BBA.043 
uS/cm 2500 ISS.BDA.022 

unità pH 6,5 + 9,5 ISS.BCA.023 
NTU ISS.BLA030 

ug/l NH3 500 APATIRSA CNR 
3030 

ug/l N02 500 ISS.CAB.037 
ug/l Fe 200 ISS.DAA.024 

ug/l ISS.CAA.036 
Mg/l ISS.CAA.036 
ug/l 10 ISS.CAA036 
ug/l 0,1 ISS.CAC.015 
ug/l 0,1 ISS.CAC.015 
pg/l 0,5 ISS.CAC.015 

MPN/100ml 0 ISSA006A 
MPN/100ml 0 ISSA001A 
UFC/100ml 0 ISSA002A 

Paola Roncoroni 
Responsabile Laboratorio analisi 

* inferiore al limite di rilevaci! ita del metodo 
Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs.31/2001 

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai riferimenti sopracitati. 11 presente Rapporto di Prova non può 
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio. 

Pagina 1 di 1 
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Laboratorio analisi 
ACSM - AGAM reti gas-acqua srl 

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 
Sede di Como 

Via al Piano, 41 - 22100 Como 
Tel, 031 2454137 
Fax 031- 594388 

e-mall: laboratorio.como@rati.acsm-ao.am.it 

6.1/ p.lva 02871370967 

RAPPORTO DI PROVA 
Analisi di: serbatoi 

N° registrazione 47875 Data emissione : 10/11/2010 

Richiedente : Analisi Conto terzi 

Prelevato da Laboratorio A.A.R.G.A srl 
Data di prelievo : 25/10/2010 Data fine prova : 10/11/2010 
accettazione e inizio prova 

Localizzazione Grandate 

Punto di Prelievo : Grandate serbatoio centrale 

Indirizzo del cliente : via Como, 12 

COMUNE O! GRANDATE 

12 HQ1 2010 

P R J t N ° w ^ ^ U . . -

Risultato Unità di Misura Valore di Parametro Metodo 
Parametri chimici 
temperatura 12,5 °C ISS.BBA.043 
conducibilità elettrica a 20°C 668 uS/cm 2500 ISS.BDA.022 
cloro residuo libero 0,35 mg/I CI ISS.BHD.033 
cloro residuo totale 0,35 mg/l CI ISS.BHD.033 
concentrazione ioni idrogeno 7,73 unità pH 6,5 + 9,5 ISS.BCA.023 
torbidità 0,16 NTU ISS.BLA.030 
ferro 187 ug/l Fe 200 ISS.DAA.024 

cloroformio 1,5 m ISS.CAA.036 
dlclorobromometano 3,3 m ISS.CAA.036 
clorodlbromometano 5,1 ug/l ISS.CAA.036 
bromoformio 0,0 ug/l ISS.CAA.036 

trialometani totali 9,9 30 ISS.CAA.036 
tricJoroetìlene 0.3 m ISS.CAA.036 
tetracioroetilene 0,3 ug/i ISS.CAA.036 

tricloroetilene e tetracioroetilene 1 pg/i 10 ISS.CAA.036 
triclorofluorometano 0,0 m ISS.CAA.036 
metilcloroformio 0,00 ug/i ISS.CAA.036 
tetracloruro di carbonio 0,0 ug/l ISS.CAA.036 
fenobarbital 0,00* ug/i 0,1 ISS.CAC.015 
bromacile 0,00* ug/i 0,1 ISS.CAC.015 
antiparassitari totali 0,00* ug/i 0,5 ISS.CAC.015 

* inferiore al limite di rilcvabilità del metodo 
Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs.31/2001 

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai riferimenti sopracitati, lì presente Rapporto di Prova non può 
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio. 

Pagina 1 di 2 
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Laboratorio analisi 
ACSM - AGAM reti gas-acqua srl 

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 
Sede di Como 

Via al Piano, 41 - 22100 Como 
Tel. 031 2454137 
Fax 031- 594388 

e-mail: laboratorio, corno(3>.reti. acam-agam.it 

of/p.iva 02871370967 

RAPPORTO DI PROVA 

N° registrazione 

Richiedente 

Prelevato da 
Data di prelievo 
accettazione e inizio prova 

Localizzazione 

Punto di Prelievo 

Indirizzo del cliente 

Analisi di: serbatoi 

: 47875 

COMUNE Di GRANOAR 

12 KOI 2010 

SZJQU 
Qat.lrA .Chili n F 

I 

Data emissione : 10/11/2010 

Analisi Conto terzi 

Laboratorio A.A.R.G.A srl 
25/10/2010 

Grandate 

Grandate serbatoio centrale 
via Como, 12 

Data fine prova ; 10/11/2010 

Parametri microbiologici 
batteri coliformi a 37°C 
Escherichia coli 
Enterococchi 
conta batterica su agar a 36"C 

MPN/100 mi 
MPN/100 mi 
UFC/100 mi 

UFC/1 mi 

ISS A 006A 
ISSA001A 
ISS A 002A 
ISSAO04A 

Paola Roncoroni 
Responsabile Laboratorio analisi 

* inferiore al limite di rilevaciIita del metodo 
Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D- Lgs.31/2001 

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai riferimenti sopracitati. Il presente Rapporto di Prova non può 
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio. 

Pagina 2 di 2 
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Laboratorio analisi 
ACSM - AGAIVI reti gas-acqua srl 

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 
Sede di Como 

Vìa al Piano, 41-22100 Como 
Tel. 031 2454137 
Fax 031- 594388 

e-mail: laboratorlo.como@reti.acsm-aaam.it 

C.f./piva 02871370967 

RAPPORTO DI PROVA 

N" registrazione 

Richiedente 

Prelevato da 
Data di prelievo 
accettazione e inizio prova 

Localizzazione 

Punto di Prelievo 

Indirizzo del cliente 

Analisi di: serbatoi 

47876 

Analisi Conto terzi 

Laboratorio A.A.R G.A srl 
25/10/2010 

Grandate 

Grandate serbatoio pensile 
via Como, 12 

Data emissione 

Data fine prova 

r | B NuV 

10/11/2010 

10/11/2010 

Risultato 
Parametri chimici 
temperatura 12,5 
conducibilità elettrica a 20°C 656 
cloro residuo libero 0,25 
cloro residuo totale 0,29 
concentrazione ioni idrogeno 7,67 
torbidità 0,10 
ferro 18 

cloroformio 2,0 
didorobromometano 3.8 
clorodibromometano 5,3 
bromoformio 1,1 

trialometani totali 12,2 
tricloroetilane 0.2 
tetracloroetilene 0.2 

tricloroetilene e tetracloroetilene 0 
triclorofiuorometano 0,0 
metilcloroformio 0,00 
tetracloruro di carbonio 0,0 
fenobarbital 0,00* 
bromacile 0,00* 
antiparassitari totali 0,00* 

Unità dì Misura Valore di Parametro Metodo 

°c ISS.BBA.043 
uS/cm 2500 ISS.BDA.022 
mg/l CI ISS.BHD.033 
mg/l CI ISS.BHD.033 

unità pH 6,5 + 9,5 ISS.BCA023 
NTU ISS.BLA030 

ug/l Fe 200 ISS.DAA024 
ISS.CAA.036 

m ISS.CAA.036 
ISS.CAA.036 

m ISS.CAA.036 
ug/l 30 ISS.CAA.036 
ug/i ISS.CAA036 
ug/i ISS.CAA.036 
ug/i 10 ISS.CAA.036 
ug/' ISS.CAA.036 
ug/i ISS.CAA.036 
ug/i ISS.CAA.036 
ug/i 0,1 ISS.CAC.015 
ug/i 0,1 ISS.CAC.015 
ug/i 0,5 ISS.CAC.015 

* inferiore al limite di rilcvabilità del metodo 

Valore di parametro: concentrazione massima ammissibile ai sensi del D Lgs.31/2001 
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione di cui ai riferimenti sopracilati. Il presente Rapporto di Prova non può 
essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio. 

Pagina 1 di 2 


