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ELENCO CODICI NON CONFORMITA PER IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI
(fra parentesi i codici relativi a non conformita di competenza dell’Ente Provincia di Como)

Codice
Non conformita

Sezione rapporto
di prova

Descrizione

(A32) 1.d Scheda identificativa - allegato E non inviata/ incompleta
(A29) 1.p Mancanza dati volumetria riscaldata
(A30) 1.9 Mancanza dati consumi combustibile
A18 4.a Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B
(A28) 4.a — foro fumi Prova di combustione non effettuata perché foro prelievo
fumi non presente
(A50) 4.a - foro fumi Foro di prelievo fumi con chiusura non corretta
(A51) 4.a - foro fumi Prova di combustione non effettuata poiché foro di prelievo
fumi non accessibile o in posizione non idonea
A52 4.a - pendenza Errata pendenza dei canali da fumo
AS53 4.a - stato Cattivo stato di conservazione dei condotti di evacuazione
conservazione
A4 4.c—idoneita del | Errata ubicazione (bagno/camera da letto) di apparecchi a
locale di gas ditipo Ao B
installazione
A5 4.c—idoneita del | Errata ubicazione (esempio autorimessa ecc..) di
locale di apparecchi a gas di tipo B o C
installazione
AB 4.c—idoneitadel | Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di apparecchi di
locale di tipo C
installazione
A8 4.c - idoneita del Presenza di caminetti, aspiratori ecc.. che, in funzione,
locale di provocano rigurgiti fumi in ambiente da apparecchi di tipo
installazione B
Al 4.c - ventilazione Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B e assenza
ventilazione permanente nel locale
A2 4.c - ventilazione Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con
ventilazione permanente insufficiente
A ' .
: 4.c — ventilazione Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con
sistema ventilazione ostruito
(A25) 4.e - regolazione Dispositivi di regolazione climatica non presenti e/o non
climatica funzionanti
A20 4.e - regolazione e | Dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza non
controllo presenti /o non funzionanti
A9 4.e —regolazione e | Termostato fumi, presente in origine, che risulta
g »
controllo cortocircuitato 0 manomesso
(A54) 5.a Assenza libretto d'impianto
(AS5S) 5.b Errata/incompleta compilazione del libretto di impianto
AlR 5.¢ Assenza della Dichiarazione di Conformita
AZd 5.c Assenza degli allegati alla Dichiarazione di Conformita
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ELENCO CODICI NON CONFORMITA PER IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI
(fra parentesi i codici relativi a non conformita di competenza dell’Ente Provincia di Como)

Codice
Non conformita

Sezione rapporto
di prova

Descrizione

(A56) 5.d Assenza del libretto d'uso e manutenzione caldaia
A6S 7.c Tiraggio insufficiente
(A57) 6.c Rapporto di controllo tecnico — allegato G ultima
manutenzione assente
A31 6.c Rapporto di controllo tecnico - allegato G ultima
manutenzione incompleto
(AS58) 8.a Mancata manutenzione biennio 2007/08 2008/09
(A59) 8.a Mancata manutenzione bienni precedenti il 2007/08
(X8b) 8.b Monossido di carbonio nei fumi secchi irregolare
(X8c) 8.c Indice di fumosita irregolare
(x8d) 8.d Rendimento di combustione insufficiente
A10 Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, non
contigui a locali abitati
A Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, contigui a
locali abitati
A12 Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate
(C.C.R.) in cui scaricano apparecchi di tipo B o viceversa
A13 Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irregolari o
posizionati irregolarmente
A14 Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irregolari o
posizionati irregolarmente
A15 Linea di adduzione gas irregolare
A16 Mancanza del rubinetto di intercettazione generale del gas
allinterno dell'abitazione
A17 Mancanza del rubinetto intercettazione del gas a monte
dell'apparecchio
A21 Interruttore elettrico caldaia assente
A22 Apparecchi che scaricano nello stesso canale da fumo efo
camino in maniera irregolare
(A23) Potra essere successivamente richiesta dai diversi Enti la
messa a norma delle inadempienze riscontrate
A26 Assenza della camera di raccolta alla base del camino per
caldaie tipo B (se osservabile)
A27 Presenza di piano di cottura privo di cappa aspirante o di
elettroventilatore da parete o da finestra
A7 Rigurgito di fumi in ambiente da apparecchi di tipo B/C
Ab4

Risultano perdite di combustibile
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